
ul. -844 Warszawa

ul. Jakuba Wejhera 18 a, 80-
tel. 663 130 721

e-mail: gdansk@pcbc.gov.pl

20 lipca 2021 r. 
wydanie 1

Nr 217/T/2021

(niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: RW-CEE-0179)

:
-456 Warszawa

,

A.

1. na budowie:

-05-

2. 8 czerwca 2021 r. 2
(nr akt sprawy: WWB.7782.1.9.2021.TM )

3. 10 czerwca 2021 r. 1

4. Producent: ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

5.
Data produkcji / partia PL01CIG1LINE1 Zmiana 

6. ci

7.

nymi nr: WINB-00419, 
WINB-00420.

8. serii lub partii produkcyjnej
brak danych art. 16 ust. 2a ustawy o wyrobach budowlanych

9. pobranej 

10.

- art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U.2020, poz. 
215). 

-
a rynkach krajowych (Dz. U. 2020, poz. 1508 tekst 

jednolity).

11. Data przeprowadzenia badania: 14 czerwca 19 lipca 2021 r.

12. Miejsce przeprowadzenia badania:
-
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1.
2.
3. awozdania.
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B.

Badania fizyczno-chemiczne:

1. oporu cieplnego w temperaturze 10 C
procedura badawcza PN-EN 12667:2002 
budowlanych grzejnej i czujnika strumienia 
cieplnego 

NETZSCH HFM 436/3/0 LAMBDA

20,6 - 20,9
-

budowlanych nej i czujnika strumienia cieplnego Grube 

150 mm

-EN 12667:2002 p. 8.1.1.
data wykonania badania: 14 16 czerwca 2021 r.

 badanej 
 

[mm]  

 
[kg/m3]  

przewodzenia 
 

[W/(m K)] 

 
cieplny  
[m2K/W]  

przeliczeniowy 

przewodzenia  

nominalnej  
[W/(m K)]  

przeliczeniowy  

 
nominalnej  

[m2K/W]  

1 150,665 78,10 0,0343 4,40 0,0342 4,38

2 151,351 78,70 0,0341 4,43 0,0342 4,39

3 150,443 75,45 0,0341 4,41 0,0341 4,40

4 150,448 76,16 0,0338 4,45 0,0338 4,44

0,0341 4,42 0,0341 4,40

odchylenie standardowe 0,0002 0,02 0,0002 0,03

0,0010 0,13 0,0010 0,13

6. 
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2. Spra -EN 823:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej 
w budownictwie 

-EN 823:2013-07 p.6.3
Pa

warunki badania: 23,4 C
data wykonania badania: 14 czerwca 2021 r.

   
[mm] 

 
pomiaru [mm]  

1 150,54 151,35 150,68 150,81 
151 1 2 150,99 151,63 151,25 151,29 

3 151,28 151,75 151,70 150,49 
2,07. 

3. zanurzeniu procedura 
-EN 12087:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 

metoda 1A

-EN 12087:2013-07 p.6.4
data wykonania badania: 21 czerwca 19 lipca 2021 r.

wymiar 
nominalny 

powierzchni [kg/m2]
[kg/m2]

odchylenie 
standardowe

[kg/m2]
rozszerzona 

[kg/m2]

1 200 x 200 0,56

0,58 0,10 0,24
2 200 x 200 0,72

3 200 x 200 0,51

4 200 x 201 0,53

1,96.

4. Sprawdzenie zanurzeniu procedura 
-EN 1609:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 

metoda A

-EN 1609:2013-07 p.6.4
data wykonania badania: 21 22 czerwca 2021 r.

wymiar 
powierzchni

[kg/m2]
[kg/m2]

odchylenie 
standardowe

[kg/m2]
rozszerzona 

[kg/m2]

1 200 x 200 0,21

0,21 0,02 0,04
2 200 x 200 0,23

3 200 x 200 0,22

4 200 x 201 0,19

2,00.

Inne badania: brak

ych ek.
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C.
4 i

badana cecha
deklarowana

wynik badania kryterium oceny1)2)3) ocena

przewodzenia 

nominalnej

D 0,035
W/m K

wynik badania 
jest zgodny z  

nominalnej

RD 4,25
m2K/W

wynik badania 
jest zgodny z  

dN 150 mm

T(5)
-1% lub -1 mm* 

+ 3 mm

* Ta 

151 mm
+1 mm)

wynik badania nie 

N

poziomu lub klasy

wynik badania 
jest zgodny z  

zanurzenia

WS 1 kg/m2 0,21 kg/m2

wynik badania 
jest zgodny z 
deklarowan

zanurzeniu

WL(P) 3
kg/m2 0,58 kg/m2

wynik badania 
jest zgodny z 
deklarowan

1) Kryterium zawarte w PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
fabrycznie Specyfikacja

2) Kryterium zawarte w PN-EN 13172:2012 Wyroby do izolacji cieplnej 
3) TKOWYCH Nr RW-CEE-DoP-0179/CM/20/w1 z dnia 2020-07-26 r.

sprawozdania.

D. Opinie i interpretacje:

e dotyczy
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/ postaci elektronicznej.*

Kierownik Laboratorium

Kierownik Laboratorium

___________
** elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.


