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SPRAWOZDANIE Z BADAFi NR 3958/111/2021 

12. Miejsce przeprowadzenia badania: 

Cement portlandzki wielosktadnikowy EN 197-1-CEM ul/B-M (v-IL) 32,5 R 

Lubuski WojewOdzki lnspektor Nadzoru Budowlanego 

ul. Kosynierów Gdyriskich 75, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

Iwona Biszczad — laborant-brygadzista; Anna Kurek-Warcho{ — laborant; 

Pawet Tomski — laborant 

u sprzedawcy: LE-GUM MARKET Leniak Sp. k. ul. 2 lutego 9, 66-440 

Skwierzyna, miejsce pobrania próbki: Market Budowlany PSB Mrówka 

ul. 2 lutego 9, 66-440 Skwierzyna 

01.09.2021, nr protoko{u pobrania próbki: 13 

(nr akt sprawy: WWB.7782.3.5.2021) 

06.09.2021, nr protokou przyjcia próbki: 17/FC z dnia 06.09.2021 

LAFARGE CEMENTS.A. 

ul. Warszawska 110, 28-366 Ma{ogoszcz 

Kod paskowy: 

5 907641 400938 

17.08.21 06:18:44 

120 dni 

Próbka nieuszkodzona, zdatna do badari. Próbka w opakowaniu oryginalnym 

papierowym producenta, zosta{a owinita foli i w{ozona do worka 

budowlanego, zabezpieczona tam samoprzyiepn oraz bia{q tam z 

nadrukiem ,,WINB Gorzów Wlkp.' I oznakowana jako ,,próbka do badari'. 

688 szt. 

1 worek (25 kg) 

- art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) 

- rozporzdzenie Ministra lnfrastruktury I Budownictwa z dnia 23 grudnia 

2015 r. w sprawie prObek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu 

tub udostpnianych na rynku krajowym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1508) 

- zastosowana specyfikacja techniczna 

od 07-09-2021 do 18-10-2021 

Miejsce wykonania badania wytrzymatoci na ciskanie p0 2 I 28 dniach wg 

PN-EN 196-1:2016-07, statoci objtoci wg PN-EN 196-3:2016-12 - 

FERROCARBO Sp. z 0.0. Zaktad Badari Laboratoryjnych w Proszowicach. 

Miejsce wykonania badania zawartoci 503 oraz zawartoci chlorkOw wg PN-

EN 196-2:2013-11 - FERROCARBO Sp. z 0.0. Zak{ad Badari Laboratoryjnych w 

Krakowie. 

Typ I nazwa wyrobu budowlanego, którego 

próbk poddano badanlu: 

Nazwa I adres zlecajcego przeprowadzenie 

badari: 

lmi, nazwisko i stanowisko stu±bowe 

przeprowadzajcego badania: 

A. 0znaczenie próbki: 

1. Miejsce pobrania prObki: 

2. Data pobrania próbki: 

3. Data dostarczenia prObki: 

4. Producent: 

5. 0znaczenie seril lub partii produkcyjnej 

albo inny element identyfikujcy: 

6. Termin trwa{oci, wa±noci lub 

przydatnoci, o lIe wystpuje 

7. 0krelenie sposobu opakowania prObki: 

8. WieIko serii lub partii produkcyjnej, z 

której pobrano próbk: 

9. Wielko (ilo& masa, objto) 

pobranej próbki: 

10. Przepisy, dokumenty normalizacyjne tub 

inne specyfikacje techniczne, które 

zastosowano przy pobieraniu 

I zabezpieczaniu próbki: 

11. Data przeprowadzenia badania: 
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Owiadczenie: 
Wyniki badar'i odnosz si wycznie do otrzymanej prObki. Sprawozdanie z badari moze by powielone tylko w catoci. Czciowe 

powielanie wymaga pisemnej zgody Zakiadu Badari Laboratoryjnych FERROCARBO Sp. z 0.0. 
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B. Wyniki zieconych badari oraz identyfikacja zastosowanych metod badañ 

OgIdziny: prObka dostarczona do Laboratorium bez uszkodzet, w iIoci wystarczajcej do wykonania 
badar (25 kg) 

Badania fizyczno-chemiczne: 

Badana waciwo Norma badawcza 

1.  WytrzymaIoc na ciskanie (wczesna p0 2 dniach) PN-EN 196-1:2016-07 

2.  Wytrzymafo na ciskanie (normowa 0 28 dniach) PN-EN 196-1:2016-07 

3.  Staosc objtoci (rozszerzaInoé) PN-EN 196-3:2016-12 

4.  Sta{o objtoci (zawarto siarczanów SO3) PN-EN 196-2:2013-11 

5.  Zawarto chlorków CI PN-EN 196-2:2013-11 

1. Badana wtaciwo: Wytrzymafo na ciskanie (wczesna 0 2 dniach) 

Rodzaj badania 

Wyniki badari ± niepewno pomiaru 

Metoda badania 
Cement portlandzki wielosktadnikowy EN 197-1-CEM 

II/B-M (V-LL) 32,5 R 

WytrzymaIo~ na ciskanie p0 2 

dniach, MPa - . 

19 0 + 1 3 
PN-EN 196- 

1:2016-07 

2. Badana w{aciwo: WytrzymaIo na ciskanie (normowa PO 28 dniach) 

Rodzaj badania 

Wyniki badari ± niepewno pomiaru 

Metoda badania 
. 

Cement portlandzki wielosktadnikowy EN 197-1-CEM 

I//B-M (V-LL) 32,5 R 

Wytrzymato no .ciskanie PO 28 

dniach, MPa - 

39 5 + 2 6 
PN-EN 196- 

1:2016-07 

3. Badana wtaciwo: Stato objtoci (rozszerzaInoc) 

Rodzaj badania 

Wyniki badar 

Metoda badania 
Cement portlandzki wielosktadnikowy EN 197-1-CEM 

II/B-M (V-LL) 32,5 R 

Statosc obj'tosci, mm 0 
PN-EN 196- 

3:2016-12 
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4. Badana wfaciwo: Stafo objtoci (zawarto siarczanOw SO3) 

Rodzaj badania 

Wyniki badari ± niepewno pomiaru 

Metoda badania 
Cement portlandzki wielosktadnikowy EN 197-1-CEM 

II/B-M (V-LL) 32,5 R 

Zawarto siarczanów SO3, % 2.82 ± 0.12 

5. Badana wtaciwo: Zawarto chlorków CI 

Rodzaj badania 

Wyniki badari ± niepewno pomiaru 

Metoda badania 
Cement portlandzki wielosktadnikowy EN 197-1-CEM 

II/B-M (V-LL) 32,5 R 

Zawarto chlorkOw CI % 0.064 ± 0.017 
23 

Inne badania: nie ziecono 

Powy±sze wyniki dotycz wy{cznie badanych prObek. 

Podane wartoci niepewnoci s niepewnoci rozszerzon obIiczon dia poziomu ufnoci 95% I wspótczynnika k=2. Wyniki 

zwizana z nimi niepewno nie obejmuj etapu pobierania próbek. 

C. Stwierdzenie zgodnosci z dekiarowanymi wlaciwociami uzytkowymi wyrobu 

budowlanego okreIonymi w pkt 4 ,,Protokolu pobrania próbki wyrobu budowlanego/ i próbki kontrolnej 

wyrobu budowlanego" 

Wytrzvmatoé na ciskanie - wczesna 

Producent dekiaruje dia cernentu wytrzymafo na sciskanie wczesnq pa 2 dniach ~ 10,0 MPa 

Badanie zosta{o wykonane ria próbce cementu o nazwie Cement portlandzki wielosktadnikowy EN 197-1-CEM II/B-M (V-

LL) 32,5 R zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 196-1:2016-07. Uzyskany wynik wytrzymafoci na ciskanie - wczesnej PO 

2 dniach 19.0 MPa potwierdza, ±e wyrób spetnia  wymagania dia deklarowanych wartoci wytrzymatoci na ciskanie - 

wczesnej p0 2 dniach. 
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Wvtrzymatosc na sciskanie - normowa 

Prod ucent dekiaruje dia cementu wytrzymaIo no ciskanie normowq PO 28 dniach 32,5 ~ 52,5 MPa 

Badanie zostato wykonane na próbce cementu o nazwie Cement portlandzki wieloskiadnikowy EN 197-1-CEM II/B-M (V-
LI) 32,5 R zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 196-1:2016-07. Uzyskany wynik wytrzyma{oci na ciskanie - normowej p0 

28 dniach 39.5 MPa potwierdza, ze wyrób spetnia  wymagania dia dekiarowanych wartoci wytrzymatoci na ciskanie - 

normowej PO 28 dniach. 

Statoc objetoci - rozszerzaIno  

Producent dekiaruje dia cementu staloc objçtoki - rozszerzaInoI ~ 10 mm 

Badanie zostato wykonane na próbce cementu o nazwie Cement portlandzki wieloskiadnikowy EN 197-1-CEM II/B-M (V-

II) 32,5 R zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 196-3:2016-12. Uzyskany wynik statoci objtoci 0 mm potwierdza, 

ze wyrób spetnia  wymagania dia dekiarowanych wartoci sta{oci objtoci - rozszerzaInoci. 

Statos objetoci - zawartosc SO3 

Producent dekiaruje dia cementu staIoé objtoci - zawarto.± siarczanów 503 ~ 3,5 % 

Badanie zostato wykonane na próbce cementu o nazwie Cement portlandzki wielosktadnikowy EN 197-1-CEM II/B-M (V-

II) 32,5 R zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 196-2:2013-11. Uzyskany wynik zawartoci siarczanów 503 2.82 % 
potwierdza, e wyrób spetnia  wymagania dia dekiarowanych wartoci sta{oci objtoci - zawartoci 503. 

Zawartoc chlorków CI 

Producent dekiaruje dia cementu zawartoé chlorków ~ 0,10 % 

Badanie zostato wykonane na próbce cementu o nazwie Cement portlandzki wielosktadnikowy EN 197-1-CEM II/B-M (V-

II) 32,5 R zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 196-2:2013-11. Uzyskany wynik zawartoci chlorków 0.064 % potwierdza, 

ze wyrób spetnia  wymagania dia dekiarowanych warto~ci zawartoci chlorków. 

Powyzsze stwierdzenie nie uwzgIdnia wartoci niepewnoci wyników, jeeIi zostaty podane w czci B sprawozdania. 

D. Opinie I interpretacje - 

Sprawozdanie sporzdzono w trzech egzemplarzach/Sprawozdanic porzgdzono w potaci cicktroniczncj.* 

Z' J4iiiz Iwonci achala 

(podpis przeprowadzajqcego badanie)** (imi, nazwisko I podpis osoby autoryzujcej 
sprawozdanie)** 

FERROARO Sp.  z 0.0. 

iwOTi\LL114Y4Ucha1a 
• 13 

(imi, nazwisko i podpis kierownika Iaboratorium)** 
* Niepotrzebne skreIi. 
** Sprawozdanie z badañ sporzdzone w postaci elektronicznej opatruje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym 
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